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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ 

ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 20χ10χ6cm

ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

β

ρ

ύ

σ

η

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

298.85

298.89

298.86

298.74

298.71

298.77

298.70

298.93

298.91

298.66

298.61

298.16

299.30

298.96

298.95

299.10

299.14

299.19

299.22

299.31

299.36

299.44

299.42

299.59

299.70

299.48

299.65

298.97

299.09

299.21

299.10

298.48

299.56

299.35

299.45

299.45

299.50

299.60

299.95

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

H1.9

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
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ΠΙΛΑΡ 4 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 
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1

.
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IOYΛΙΟΣ 2018
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.  

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ  29/08/2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΓΟΛΟΜΠΗΣ

1:100

ΚΛΙΜΑΚΑ

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις εντός οικισμών του Δήμου Ερυμάνθου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / Ο.Τ.Α: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ  17/07/2018
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ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.μήκος καλωδίων =ΝΥΥJV
V-U/R/S/5X4mm2=65 μ----

>70,00 μ

2. μήκος PVC 40mm= Ο
μοίως 65,00 μ---->70,00 

μ

3.  Φωτιστικά σώματα 5
τεμ

Ν

Υ

Υ

J

V

V

-

U

/

R

/

S

/

5

X

4

m

m

2

P

V

C

 

4

0

m

m

Ν

Υ

Υ

J

V

V

-

U

/

R

/

S

/

5

X

4

m

m

2

P

V

C

 

4

0

m

m

Ν

Υ

Υ

J

V

V

-

U

/

R

/

S

/

5

X

4

m

m

2

P

V

C

 

4

0

m

m

Ν

Υ

Υ

J

V

V

-

U

/

R

/

S

/

5

X

4

m

m

2

P

V

C

 

4

0

m

m

Ν

Υ

Υ

J

V

V

-

U

/

R

/

S

/

5

X

4

m

m

2

P

V

C

 

4

0

m

m

ΝΥΥJVV-U/R
/S/5X4mm2

PVC 40mm
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